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NOTAS:
1. TODOS OS TUBOS E ACESSORIOS EM AGO INOX, QUANDO SOLDADOS,
DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICAGOES DA CORSAN.
2. NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA—CORPOS E ESCADAS DEVERA SER
SOLDADA CHAPA DE INGX #2mm PARA FECHAMENTO DOS MESMOS.
3. TODA A AREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATORIO, DEVERA SER
REVESTIDA COM MANTA EPDM.
4. NAS TRANSIGOES ENTRE TUBOS DE INOX C/ TUBOS DE F*F* QU AGO, AS
FLANGES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM PRAFUSOS DE INOX.
5. TODOS 0S PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERAO SER DE AGO INOX.
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